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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
ПрограмМа преднЕВначена для руководителей и специалистов с целью изучения

Федера_пьных норМ и правил в области промышленной безопасности входящих в область

аттестациИ Б.8.2 (ПрИказ ФедеРальной службы по экологическому, технологическому и

атомномУ надзорУ (Ростехнадзор) от 04.09.2020 (зарегистрирован в Минюсте 03.02.2021)

]ф зз4 (об утверждении Перечня областеЙ аттестации в области промышленной

безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в

сфере электроэнергетики >.

Цель прогDаммы - приобретение обучающимися необходимых знаний по

промышленной безопасности для да-гlьнейшей аттестации в комиссии организации,

осуществляющей деятельность в области промышленной безопасности или

аттестационной комиссии, формируемой соответствующим федеральным органом

исполнительной власти в области промышленной безопасности.

Приобретение обучающимися необходимых знаний по промышленной

безопасности при эксплуатации опасных производственных объектах, на которых

используются трубопроводы пара и горячей воды.

ЩелЬ направлена на повышение квалификации, совершенствование и (или)

получение новоЙ компетенЦии, необхОдимоЙ Для профессионЕlльной деятельности, и (или)

повышения профессионаJIьного уровня в рамках имеющейся квалификайии.

категории обучающихся :

а) руководителИ организациЙ (обособленных подразделений организаций),

осуществJUIющих проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию,
капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных
производственньIх объектов, а также изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и

ремонТ техничесКих устроЙств, приМеняемых на опасньIх производственных объектах,

проектирование, строительство, капита-пьный ремонт, эксплуатацию, реконструкцию,
консервацию и ликвидацию, а также техническое обслуживание, эксплуатационный

контролЬ и текущИй ремонТ гидротехнических сооружений, эксплуатацию объектов

электроэнергетики И энергопринимающих установок, в отношении которых
осуществляется федеральный государственный энергетический надзор в сфере

электроэнергетики, и оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике, а также

индивидуальные предприниматели, осуществляющие профессиональную деятельность,

указанную в настоящем подпункте

б) должностные цица. на которьгх возложены функции по осчществлению
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на



опасных производственньIх объектах, эксплуатационного контроля и контроля за

покaLзателямИ состояния гидротехнических сооружений, контроля за соблюдением

требований безопасности при эксплуатации объектов электроэнергетики, авторского

надзора в процессе строительства, реконструкции, капитiIльного ремонта, технического

перевоорУжения, консервациИ И ликвидации опасных rтроизводственных объектов,

гидротехнических сооружений, объектов электроэнергетики, строительного контроля при

осуществлении строительства, реконструкции И капитального ремонта опасных

производСтвенньIх объектов, гидротехнических сооружений, объектов электроэнергетики

в) в) инженерно-технические работники. осушествляющие профессиональную

деятельность, предусмотренную пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона "о
промышленноЙ безопасностИ опасныХ производСтвенньtх объектов", частью первой

статьИ 9.1 ФедеральногО закона "О безопасности гидротехнических сооружений"

и пунктоМ 1 статьИ 28.1 Федерального закона "Об электроэнергетике";

г) не указанные в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта работники, являющиеся

членами аттестационных комиссий организаций;

д) диспетчеры субъектов оперативно-диспетчерского управления в

электроэнергетике.

Стпyктyра прогDаммы - 7 разделов: общие положения, общие требования к

организации работ, порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета
оборулования, требОваниЯ промышленной безопасности к эксплуатации трубопроводов

пара и горячей воды, требования промышленной безопасности к техническому

освидетельствованию трубопроводов пара и горячей воды, требования промышленной

безопаснОсти К проведению испытаний трубопроводов пара и горячей воды, требования к

производству сварочных работ на опасных производственньIх объектах.

объем программы - l8 часов, из них теоретическое обучение - 16 часа.

в резчльтате освоения программы обyчающийся

должен знать:

- Федера_гlьные нормы и правила в области промышленной безопасности, входящие

в область аттестации Б.8.2 (Эксплуатация опасных производственных объектов на

которых используются трубопроводы пара и горячей воды);

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;

- особенности обеспечения безопасных условий Труда на производстве;



- ПОРЯДОК расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах,

поднадзоРньгх Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному

надзору;

- требования к противопожарной заIтIите;

- требования по предупреждению прорывов воды, рассолов и газов;

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и

производственньгх инструкций подчиненными работниками, фактические и

потенциальные последствия собственной деятельности, и их влияние на уровень
безопасности труда.

Должен pleTb:

- вестИ документацию установленного образца по промышленной безопасности,

соблюдать сроки её заполнения иусловия хранения;

- использовать противопожарную технику, средства индивидуальной защиты;

- оIIределять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере

профессиональной деятельности ;

- оцениваТь состояние промышленной безопасности на производственном объекте;

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в

производственньгх помещениях;

- инструктировать подчинённых по вопросам промышленной безопасности;

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной

безопасности;

планиDчемые пезультаты обччения :

основноЙ целью обучения явJUIется приобретение обуrающимися необходимых

знаний по промышленной безопасности для да-llьнейшей аттестации в комиссии

организации, осуществляющей деятельность в области промышленной безопасности или

аттестационной комиссии, формируемой соответствующим федера_шьным органом

исполнительной власти в области промышленной безопасности.

Повышение квалификации проводится l раз в 5 лет,

требование к образованию И обl"rению - обучающиеся, имеющие высшее или

среднее профессиональное образование.

особые условия - возраст не моложе 18 лет, отсутствие противопоказаний по

состоянию здоровья, прохождение плановых медицинских освидетельствований.

после успешного завершения обуrения выдается Удостоверение о повышение

квалификации длЯ дальнейшей атгестации в комиссии организации, осуществляющей

деятельность в области промышленной безопасности или аттестационной комиссии.



формируемой соответствующим федера:lьным органом исполнительной власти в области

промышленной безопасности.

Форма обччения и аттестации:

заочная с применением дистанционных образовательных технологий и

электронного обучения.

КаЖДОмУ обучающемуся присваивается индивидуirльный логин и пароль для входа

в системы электронного и дистанционного обучения: олимП окс, Moodle

https ://distant.itcpb.rr./, http :i/itcpb.testsmart.rr:/,

оDганизационно-педагогические чсловия :

реализация rтрограммы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее

или среднее профессионшIьное образование и опыт работы более 3-х лет. Преподаватели

регулярно проходяТ обучения на ршличньтх профильньIх курсах с целью повышения

квалификации.

каждый обучающийся имеет возможность пользоваться библиотечным и

электронным фо"дом но ночу дпо кинженерно-технический центр). При

невозможностИ организации удi}ленного учебного места, обучающемуся необходимо

обеспечить доступ к курсу на территории образовательной организации с выходом в сеть

интернет. .щля реаrrизации прогрaммы оборулован кабинет Ns 3.

оценочные материалы:

ОпределяЮщие качество подготовки обучающегося включают в себя перечень

вопросоВ длЯ промежуТочноЙ и итоговоЙ аттестации (квалификационный экзамен).

ОрганизациЯ промежуТочной аттестации осуществляется в соответствии с учебным
планом. ПромежуТочнаЯ итоговбI аттестациЯ проводитСя в виде тестирования, в форме
зачета. Вопросы тестирования соответствуют вопросам на официальном сайте

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

ростехнадзор http:i/gosnadzor.rul и подлежат постоянному обновлению и(или)

дополнению.

В качестве оценочных

дистанционного обучения:

http : //itcpb. te stsmart. rчl.

материалов используются тесты в системах электронного и

ОЛИМП ОКС, Moodle https://distant.itcpb.rй,



Учебный план программы повышения квалификачии

дополнительного профессионального образования

ЭКсплуатация опасных производственных объектов на которых

используются трубопроводы пара и горячей воды (Б.8.2)

КаТеГОРия обучающихся - руководители, специirлисты, инженерно-технические

работники, осуществляющие организацаю, руководство и проведение работ на рабочих
местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за

проведением работ.

уровень образования обучающихся - лица, имеющие спеднее профессиональное

и(или) высшее образование и опыт работы.

Количество часов - 18 ч.

Срокобучения-3дня

Комплектование групп: по мере поступления заявлений

Форма обучния: заочнаjI с применением дистанционных образовательных

технологий и электронного обучения

лъ

пltl НаименоваtIие раздела программы Всего
час.

в том числе

Форма
контроля

Теоре
ти-

чески
х

занят
ий

Практ
и-

ческих
заняти

й,
семина

ров

1 Общие положения 2 2

2, Общие требования к организации работ 2 2
а Порядок ввода в эксплуатацию, пуска

(включения) в работу и учета оборудования 2 2 Зачет

4.
Требования промышленной безопасности к
эксплуатации трубопроводов пара и горячей
воды

1J аJ Зачет

5.
Требования промышленной безопасности к
техническому освидетельствованию
трубопроводов пара и горячей воды

J з Зачет

6.
Требования промышленной безопасности к
проведению испытаний трубопроводов пара и
горячей воды

2 2 Зачет

7. Требования к производству сварочных работ
на опасных производственных объектах 2 2 Зачет

8. Итоговый контроль знаний 2
Итоговая
аттестация-

6



тестирование в
обучаюшде-
контролирующ
ей системе
олимп окс,
Moodle
https://distant.itc
pb.rr:/,

http://itcpb.tests
mаrt.ru/

Итого
18 lб

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Общие положения

областЬ распростРанения и применения ФедерЕtльных норм и правил.

требования промышленной безопасности к деятельности организаций в области

промышленной безопасности.

Тема 2. Общие требования к организации работ
лицензирование И регистрация в государственном реестре опасных

производственньD( объектов.

Экспертиза промышленной безопасности.

ПроизводственныЙ контроль за соблюдением требований промышленной

безопасности.

ПорядоК расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах,

поднадзоРньп< Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору.

порядок предаттестационной и профессиональной подготовки специалистов и

работников предприятия.

разработка технологической документации в соответствии с требованиями

промышленной безопасности.

тема 3. Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета
оборудования

Порядок ввода в эксплуатацию и пуска в работу трубопроводов пара и горячей

воды.

Учет трубопроводов пара и горячей воды в органах Ростехнадзора.

Требования к прокладке трубопроводов.



тема 4. Требования промышленной безопасности к эксплуатации

трубопроводов пара и горячей воды

требования к организациям, осуществляющим эксплуатацию трубопроводов пара и

горячей воды.

ТРебОВаНИЯ к работникам организаций, осуществляющих эксплуатацию

трубопроводов пара и горячей воды.

требования к эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Порядок действий в сJryчае аварии или инцидента при эксrтлуатации трубопроводов

пара и горячей воды.

тема 5. Требования промышленной безопасности к техническому
освидетельствованию трубопроводов пара и горячей воды

Общие требованиЯ К техническому освидетельствованию. Требования к

техническому освидетельствованию трубопроводов пара и горячей воды.

тема б. Требования промышленной безопасности к проведению испытаний
трубопроводов пара и горячей воды

требования к проведению гидравлических (пневматических) испытаний

трубопроводов пара и горячей воды.

тема 7- Требования к производству сварочных работ на опасных
производственных объектах

Общие требования к произВодствУ сварочных работ на опасньIх производственных

объектах.

требования к юридическим лицам, индивидуirльным предпринимателям и

персоналу сварочного производства.

ОрганизациЯ И выполненИе сварочных работ. Контроль и оформление

документации.



Методические материалы (список литераryры)

Перечень основных документов, необходимых при изучении:

l. "КОнСтитуцияРоссийской Федерации" (принятавсенароднымголосованием

12.|2,199З) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования

01.07.2020)

2. "КОДеКс Российской Федерации об административных правонарушениях" от

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от l6.10.2020)

3. "ТРУДовоЙ кодекс Российской Федерации" от 30.12.200l N l97_ФЗ (р"д. о,
09.1 l,2020)

4. Федеральный закон от 2|.07,|997 N llб-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О

промышленной безопасности опасньIх производственных объектов"

5. Федеральный закон от 10.01 ,2002 N 7-ФЗ (ред. от З0.12.2О2О) ''Об охране

окружающей среды"

6, Федеральный закон от 27.12,2002 N 184-ФЗ (ред. от 2з.О6.2014) "о
техническом регулировании" Фед. от 22.|2.2020)

7. Постановление Правительства РФ от 24.||.1998 N l371 (рел. от 28.02.2018)

"о регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных

объектов"

8. Приказ Ростехнадзора от |l.|2.2020 J\Ъ 519 кОб утверждении Федеральных

норм И правил в области промышленной безопасности <требования к производству

сварочных работ на опасных производственных объектах> (зарегистрировано в Минюсте
России З0.12,2О20 Jф бl964);

9. ПРИКаЗ РОстехнадзора от |5.12,2020 J\Ъ 535 <Об утверждении федеральных
норм И правил в области промышленной безопасности <правила осуществления

эксплуатаЦионного KoHTpoJUI металла и продления срока службы основных элементов

котлов и трубопроводов тепловых электростанций>;

l0. Приказ Ростехнадзора от |5.|2.2020 Nq 536 кОб утверждении федеральных
норМ И правил в области промышленной безопасности кПравила промышленной

безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным

давлением);

11. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 Jф 4l
(О техническом регламенте Таможенного союза (О безопасности оборудования,

работающего под избыточным давлением> (вместе с кТР тс оз2l20l3. Технический

реглаI\,rент Таможенного союза. о безопасности оборудования, работающего под

избыточным давлением>);



12. Постановление Госгортехнадзора России от 25.08.1998 J\Ъ 50 (об

утверждении норм расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и

горячей воды) (РЩ 10-2а9-98);

1З. Постановление Госгортехнадзора России от l4.02,20}l Jф 8 (Об

утверждении и вводе в действие норм расчета на прочность трубопроводов тепловых

сетей> (РД 10-400-01).
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знаний. фоDмы и методы контполя оценки резчльтатов обучения)

Критериями оценки освоения знаний является тестирование в обучающе-

КОНТРОЛИРУЮщеЙ системе. ИтоговыЙ тест включает в себя 20 вопросов, выбранных

системой в любом порядке. !опускается2 ошибки. Результаты обучения отображаются в

обучающе-контролирующей системе и доступны обучающемуся, преподавателю и

системному администратору.

перечень вопросов программы повышения квалификации дпо
эксплуатация опасных производственных обьектов на которых используются

трубопроводы пара и горячей воды (Б.S.2)

1. На какие процессы не распространяются требования Правил промышленной
безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным
давлением?

2. При осуществлении каких процессов на оПо не применяются требования Правил
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под
избыточньм давлением?

3. Кто и на основании чего принимает решеЕие о вводе в эксплуатацию трубопроволов
пара и горячей воды?

4. В какоМ из привеДенныХ слrlаеВ проверку готовности трубопровода к пуску в работу и
проверку организации надзора за эксплуатацией трубопровода осуществляют
ответственные лица или комиссия с их участием?

5. В каком из приведенных слrIаев проверка готовности трубопровода к пуску в работу и
проверка организации надзора за эксплуатацией котла осуществляется только комиссией,
назначаемой приказом эксплуатирующей организации?

6. Что контролируется при проведении проверки готовности трубопровода к пуску в
работу? Укажите все правильные ответы,

7. Каким образом должны оформляться результаты проверок готовности трубопровода к
пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией?

8. На какоЙ периоД руководителем эксплуатирующей организации может быть принято
решение о возможности эксплуатации трубопровода в режиме опытного применения?

9. ЧтО из привеДенногО не указыВается на табличке или не наносится на трубопроводе
перед пуском его в работу?

l0. Какие надписи должны быть нанесены на магистральных линиях трубопроводов пара
и горячей воды? Укажите неправильный ответ.
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11. Какое из приведенных требований по нанесению надписей на трубоrrроводы должно
выполняться?

12. КакоЙ трубопроВод иЗ приведенНых не подлежиТ учетУ в органах Ростехнадзора?

l3. Какая докр{ентация не представляется эксплуатирующей организацией в орган
ростехнадзора для постановки на учет трубопровода, проверка готовности к вводу в
эксплуатацию которого, проводилась без участия уполномоченного представителя
Ростехнадзора?

|4. В каком из приведенных СЛ}лIаев допускается одному специалисту совмещать
ответственность за осуществление производственного контроля за безопасной
эксплуатацией трубопроводов и ответствеЕность за их исправное состояние и безопасную
эксплуатацию?

15. Какое требование к специаIистам и рабочим, обслуживающим трубопроводы, указано
неверно?

16. Что из приведенного не входит в должностные обязанности ответственного за
осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией трубопроводов?

17. Что из приведенного не входит в должностные обязанности ответственного за
исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов?

18. С какой периодичностью проводится проверка знаний рабочих, обслуживающих
трубопроводы?

19. Какое из приведенньIх требований к проверке знаний рабочих, обслуживающих
трубопроводы, ук.вано неверно?

20. В какоМ из приведенных случаев до проверки знаний рабочий, обслуживающий
трубопроводы, должен пройти стажировку?

21. Какая организация разрабатывает исполнительную схему (чертеж) трубопровола?

22. Что из перечисленного не укiвывается в исполнительной схеме (чертеже)
трубопровода?

2з. Щля к.жих трубопроводов в исполнительной схеме (чертеже) указывается
расположение укiвателей для контроля тепловых перемещений с указанием проектных
величин перемещений?

24, Для каких трубопроводов эксплуатирующая организация обязана обеспечить
проведение систематических наблюдений (контроля) за ростом остаточных деформаций?

25. Какие из приведенных трубопроволов должны подвергаться техническому
диагностированию, нерЕврушающему, рtr}рушаюЩемУ контролю до выработки ими
нrвначенного ресурса?
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26. ЧеМУ Равно минимаJIьное значение уклона, который должны иметь горизонтitльные

УЧаСТКИ ТрУбопроводов пара и горячеЙ воды (за исключением трубопроводов тепловых
сетей)?

27. В КаКОМ случае допускается отвод воды продувочным трубопроводом в емкость,
работающую под давлением?

28. ЧемУ равно минимiulьное значение уклона, который должны иметь горизонтальные
участки трубопроводов тепловых сетей?

29. С какой периодичностью проводится контроль степени затяжки пружин подвесок и
опор трубопроводов в рабочем и холодном состоянии?

30. При заполнении каких трубопроводов должен осуществляться контроль рiвности
температур стенок трубопровода и рабочей среды?

31. Какое из приведенньгх требований к дренажным системам трубопроводов пара и
горячей воды указано неверно?

32. Какое из приведенных требований к арматуре трубопроводов указано неверно?

33. В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров и
предохранительных клапанов при эксплуатации трубопроводов с рабочим давлением
свыше 1,4 до 4,0 МПа включительно?

з4. В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров и
предохранительных клапанов при эксплуатации трубопроводов с рабочим давлением
свыше 4,0 МПа?

з5. В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров и
Предохранительных кJIапанов при эксплуатации трубопроводов, установленных на
тепловых электростанциях?

36. Манометры какого класса точности необходимо применять при эксплуатации
трубопроводов с рабочим давлением не более 2,5 Мпа?

з7. Манометры какого класса точности необходимо применять при эксплуатации
трубопроводов с рабочим давлением более 2,5 до 14 МПа?

38. Манометры какого класса точности необходимо применять при эксплуатации
трубопроводов с рабочим давлением более 14 МПа?

39. Какое из приведенных требований к маномеlру yкirзaHo неверно?

40. Каково минимаJIьное значение высоты KaHmIoB и ширины прохода между
изолированными трубопроводilми пара И горячей воды при их прокладке в
полупроходных каншlах?

4l. Каким образом должен устанавливаться манометр на трубопроводе?
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42. КаковО минимаJIЬное значеНие высотЫ тоннелЯ (коллектора) и ширины прохода между
изолированными трубопроводами пара и горячей воды при их прокладке в проходных
ToHHeJuIx (коллекторах)?

4з. Каково минимilJIьное значение номинального диаметра корпуса манометра,
установленного на трубопроводе на высоте менее 2 м от уровня площадки наблюдения за
манометром?

44. Какое из приведенных требований должно
канаJIов лля трубопроводов пара и горячей воды

выполняться при оснащении проходных
входными люками?

45. Каково минимшIьное значение номинilльного диаметра корпуса манометра,
установленногО на трубопроводе на высоте от 2 до 3 м от уровня площадки наблюдения за
манометром?

46, Каково минимальное значение номинalльного диаметра корпуса манометра,
установленного на трубопроводе на высоте более 3 до 5 м от уровня площадки
наблюдения за манометром?

47, КаковО минимшIьное значение номинttльного диzl]чIетра корпуса манометра,
установленногО на трубопроводе более 5 м от уровня площадки наблюдения за
манометром?

48. {ля какой арматуры трубопроводов пара и горячей воды должен быть предусмотрен
электро-, гидро- или пневмопривод?

49. В какоМ случае переД манометром на трубопроводе должна устанавливаться сифонная
трубка?

50. Какое требование к обеспечению прогрева и продувки паропроводов указано неверно?

5l. Какое требование к проведению проверки манометров, установленных на
трубопроводе, указано неверно?

52. В какОм из приведенньD( случаев манометр может быть допущен к применению?

53. В каком случае исправность установленных на трубопроводе предохранительных
клапанов осуществляется путем проверки срабатывания клапана на испытательных
стендах?

54. КакиМ образоМ должны быть рассчитаны и отрегулированы предохранительные
устройства, устi}новленные на трубопроводе с разрешенным давлением до 0,5 Мпа?

55. Каким образом должны быть рассчитаны и отрегулированы предохранительные
устройства, установленные на трубопроводе с разрешенным давлением свыше 0,5 Мпа?

56. В каком случае допускается превышение разрешенного давления в трубопроводе при
полном открывании предохранительного клапанаболее чем на l0%?

57. Если эксплуатация трубопровода разрешена на пониженном давлении, то каким
образом осуществляется регулировка предохранительньtх устройств?
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58. Какое из приведенных требований к эксплуатации предохранительньtх клапанов,
установленных на трубопроводе, указано неверно?

59. Какие меры для обеспечения безопасности должны приниматься при эксплуатации
трубопровода, расчетное давление и рЕврешенное рабочее давление которого меньше
давления питающего его источника?

60. Кто осуществляеТ ведение ремонтноГо журнала (peMoHTHbIx журналов) в
эксплуатирующей трубопроводы орган изации?

61. Какие из приведенных сведений вносятся в ремонтный журнал (ремонтные журналы)?

б2. Какое требование к отключению трубопровода до начала производства ремонтных
работ указано неверно?

б3. По какому документу выполняются ремонт трубопроводов, арматуры и элементов
дистанциОнногО управления арматурой, установка и снятие заглушек, отделяющих
ремонтируемый участок трубопровода?

64, КакиМ давлением проводится испытание на герметичность арматуры после ее

ремонта?

65. Какие условиЯ должна обеспечивать теплов€UI изоляция трубопроводов и арматуры?

б6. Какое из приведенных требований к оснащению трубопроводов съемной тепловой
изоляцией указано неверно?

67. КакомУ требованиЮ должна отвечатЬ тепловаJI изоляция трубопроводов,
расположенных на открытом воздухе И вблизи масляных баков, маслопроводов,
мtвутопроводов?

68. В какоМ иЗ приведенныХ случаеВ в соответствии с требованиями Правил
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под
избыточным давлением, трубопровод не подлежит аварийной остановке?

69. В каком из приведенных случаев в соответствии с требованиями Правил
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под
избыточным давлением, трубопровод подлежит аварийной остановке?

70. Каким документом определяется порядок действий в случае инцидента при
эксплуатации трубопровода?

7|. Каким доку]!{ентоМ (локументами) устанавливается объем работ, порядок и
периодичность проведения технических освидетельствований в пределах срока службы
трубопровода?

72. В каком из приведенных случаев должно проводиться внеочередное техническое
освидетельствование паропровода?
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7з. Какие условия должны соблюдаться при установлении срока следующего
периодического технического освидетельствования котла и трубопровода?

74. Что необходимо предпринять, если при техническом освидетельствовании
трубопровода будут обнаружены дефекты?

75. Если при проведении технического диагностирования установлено, что выявленные
при техническом освидетельствовании Дефекты снижают прочность трубопровода, то в
каком из приведенньD( случаев допускается эксплуатация трубопровода на пониженных
параметрах (давление, температура)?

76. Что необходимо предпринять, если при техническом освидетельствовании булет
установлено, что трубопровод вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится
в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации?

77. Что включает в себя техническое освидетельствование трубопровода, проводимое
после его реконСтрукциИ и ремонта, связанного со сваркой и термической обработкой?

78. Кем проводятся первичное, периодическое и внеочередное технические
освидетельствования трубопроводов пара И горячей воды, подлежащих учету в
территориальньtх органах Ростехнадзора?

79. Кем проводится техническое освидетельствование трубопроводов, не подлежащих
учету в органах Ростехнадзора?

80. ffЛЯ КаКИХ ТРУбОПроводов наружный осмотр может быть произведен без снятия
изоляции?

81. Каким образом проводится наружный осмотр трубопроводов при прокладке в
непроходньD( каналах или при бескана-llьной прокладке, если иное не предусмотрено в
проектноЙ докуI!{ентации и рукОводстве (инструкЦии) пО эксплуатации трубопровода?

82. При проведении гидравлического испытания трубопровода, каким давлением
проводится испытание сосудов, являющихся неотъемлемой частью трубопровода и не
имеющих запорных органов?

83. Чему равна миним€lльнiu{ величина пробного давления при гидравлическом испытании
трубопроводов пара и горячей воды?

84. Какое из приведенных требований должно выполняться при Гидравлическом
испытании паропроводов с рабочим давлением 10 Мпа и более?

85. Какое из приведенных требований должно выполняться при проведении
гидравлического испытания трубопровода?

86. Чему равно минимaльное время выдержки трубопроводов пара и горячеЙ воды под
пробным давлением?

87. В каком
гидравлическое

из приведенньж
испытание?

случаев трубопровод считается выдержавшим
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88. В каких случаях допускается замена ультразвукового и радиографического контроля
другими метод.lп4и нерtврушaющего контроля?

89. Какое из приведенных испытаний не является обязательным видом механических
испытаний котлов (трубопроводов)?

90. В течение какого времени проводится комплексное опробование котлов, сосудов и
трубопроводов пара и горячей воды?

9l. Какое требование необходимо выполнять при установке на одном патрубке
(трубопроводе) нескольких предохранительных клапанов?

92, Какое из привеДенньIх требований к организации отвода токсичньж, взрыво- и
пожароопасныХ технологИческих сред, выходящих из предохранительньIх устройств,
указано неверно?

9З. Отсутствие какой документации не является
монтаж4 ремонта, реконструкции (модернизации)
давлением, специаJIизированной организацией?

препятствием для осуществления
оборудования, работающего под

94. Какая процедура из укiванных при холодном натяге трубопроводов проводится только
в случае ее необходимости?

95. Где должнЫ быть установленЫ методЫ и объемы контроля сварных соединений
приварных деталей, не работающих под внутренним давлением?

96. В какИх целяХ проводитСя магнитопорошковый контроль сварных соединений?

97. Каково минимшIЬное значение температуры воды, используемой для гидравлического
испытания трубопровода (если конкретное значение не указано в технической
документации организации-изготовителя)?

98. В каком из приведенных случаев допускается использование при монтаже, ремонте,
реконсlрукции (модернизации) стальных труб и иных материzrлов, ранее бывших в
употреблении?

99. Какое из приведенных требований должно выполнятЬся при проведении визуаJIьного и
измерительного контроля?

l00. В какой документации указывается необходимость проведения и объем
ультрiввукового И ралиографического контроля, типы и рiвмеры несплошностей
(лефектов), подлежащих обнаружению, для конкретного вида (типа) конструкции
оборулования под давлением и сварного соединения?

10l. В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров и
предохранительных кJIапанов при эксплуатации трубопроводов с рабочим давлением до
1,4 МПа?
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102. Каким образом допускается маркировать сварное соединение, выполненное
несколькими сварщиками (бригалой сварщиков)?

103. Какие функции обязано выполнить лицо, осуществляющее руководство сварочными
работами, назначенное распорядительным документом организ ации или (и) лолжностной
инструкцией которого предусмотрено руководство сварочными работами, перед
выполнением сварочных работ?

l04. Какие требованИя предъявЛяютсЯ ФнП "ТребоваНия к проиЗводству сварочных работ
на опасных производственных объектах" к сварочному оборудованию и сварочным
материчrлам, примеНяемыМ при выполнении сварочных работ?

105. Какие действия должны быть осуществлены при выполнении многопроходных швов
после наложения каждого ваJIика поверхности шва и кромки разделки?

l06. КакаЯ документация оформляется в процессе выполнения сварочных работ?

107. КтО допускаеТся к выполнению сварочньIх работ на опасном производственном
объекте?

108. К выполнениЮ каких работ могут быть допущены сварщики и специzlлисты
сварочного производства?

109. Что должно быть указано в технологических картах сварки?

110. Какую проверку должен пройти сварщик, впервые приступающий к сварке, перед
допуском к работе?
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календарный учебный график программы повышения квалификации Дпо
эксплуатация опасньш производствепных объектов на которых используются

трубопроводы пара и горячей воды (Б.S.2)

календарный учебный график заочной формы обучения 18 академических часов.

Периоддействия с по

Л! п/п HarlMeHoBaHrle раздеJlа rtрограммы Всего час. l день 2 день 3 дснь
l обшие положения 2

Итого 6

часов

) Общие цlебованиrl к организации работ 2

3.
Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в
работу и учета оборудования 2

1.
требования промышленной безопасности к эксплуатации
трубопроводов пара и горячей воды .)

Итого 8

часов

требования промышленной безопасности к техническому
освидетельствованию трубопроводов пара и горячей воды J

6.
требования промышленной безопасности к lIроведению
испытаний трубопроводов пара и горячей воды 2

7.
требования к производству сварочных работ на опасных
производственных объектах 2

Итого .1

часа8. Итоговый контроль знаний 2
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матеDиально-техническое оснащение yчебного пDоцесса

ПрИ невозможности организации удаленного учебного места, обучающемуся

предоставляется доступ к курсу на территории образовательной организации с выходом в

сеть Интернет. !ля реЕrлизации программы оборулован кабинет Ns 3.

В аудитории имеются:

Обооудование:

пп наименование Количество,
шт.

1 классная доска 1

2 Nlагнитная доска 1

a
J проектор 1

4 стол и стул для преподавателя 1

5 компьютер, принтер для преподавателя 1

6 стол для комиссии 1

7 столы компьютерные 8
8 стVлья эZ

парты ученические |2
9 компьютеры 8
l0 обучающее-контролирующая система J
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